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市民活動センター・保健センター事務室用ＨＵＢボックス仕様 

 
・１９インチＥＩＡ規格であること。 
・マウントパネルは、６Ｕ以上であること。 
・奥行きは、６５０ｍｍ以上であること。 
・高さは、６５０ｍｍ以内であること。 
・ＯＮＵを搭載する棚（１Ｕ以内）を、内部に１つ設置すること。 
・壁掛けタイプとする。 
・ドアは施錠ができること。 
・ドアはアクリル窓等で内部が確認できること。 
・６口ＯＡタップを内部に設置すること。 
・内部に換気ファンを取り付けること。 
・上部及び下部に通線口があること。 
 
 


